
Titel

Klassifikation

Objektname

380-kV-Leitung Conneforde - Elsfleth

Mastprinzipzeichnung (Standardportal)

Portal Anlage 7.0

ohne Maßstab

Zählteil

Blatt 13 / 14

Status

PlanungErstelldatum

Erstellt durch

Aufgestellt:
Bayreuth
TenneT TSO Gmbh

Taking power further
24.01.2024

24.01.2024

W3 / E2 W4 / E2
Mast Nr.: Portal

Planfeststellungsunterlage
1. Deckblattänderung

Datum
09.04.2025
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